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Jelmagyarázat

Belterület határa / meglévő

Belterület határa / tervezett

ÚJ-LÉPTÉK TERVEZŐ IRODA BT.

Szeged, Pécskai u. 15.

Felelős tervező: BALOGH TÜNDE építészmérnök

(Magyar Építész Kamara TT-1-06-0006)

Szaktervező:

                SOMOGYI JÁNOS okl.villamosmérnök

Jakab és Soma Bt.

(Magyar Mérnöki Kamara TE/06/0467 H-2764/2013

TH/06/0467 H-2763/2013)

Az alaptérkép készült az állami alapadatok felhasználásával

2020. augusztusban. Az adatszolgáltatás sorszáma: 1434

Nyomtatva: 2021. június

CSÁVOLY

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2021.

M = 1 : 28500

VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS

KÜLTERÜLET
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086-016, Szoke tanya

086-011, VÍZMŰ

086-018, Csátex Kft.

086-010, Gépjavitó

086-015, TV adó

086-007, SZŐLŐ U.

086-013, TV adó

086-009, SZÉCHENYI U.

086-002, Templom

086-021, Mogyi Kft.

086-006, TEMETO U.

086-017, PANNON TORONY

086-014, EPRESKERT U.

086-001, Arany J. u.

086-005, SZT ISTVAN
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Villamosenergia főelosztó hálózat (132 kV, 2x19m védősáv) / meglévő

          Középfeszültségű villamosenergia hálózat / meglévő 22 kV légvez.

          Kisfeszültségű villamosenergia hálózat / meglévő 0,4 kV

          Transzformátor állomás, neve, száma

55-ös számú főút elkerülő útszakasz / tervezett

20kV

          Középfeszültségű villamosenergia hálózat / meglévő 22 kV kábel

|     |     |

20kV

          Tervezett KÖF villamosenergia hálózat / 22 kV légvezeték

20kV

          Tervezett BHTR 22/0,4 kV-os betonházas transzformátorállomás

0.4kV

086-004

JÓZSEFHÁZA

          Tervezett KÖF villamosenergia hálózat / 22 kV kábel

|     |     |

20kV

          Tervezett OTR 22/0,4 kV-os oszlop transzformátorállomás

20kV

          Tervezett 22/0,4 kV

BHTR Transzformátor

          Tervezett 22/0,4 kV

BHTR Transzformátor

          Tervezett 22/0,4 kV

BHTR Transzformátor

          Tervezett 22 kV-os

Légvezeték

          Tervezett 22/0,4 kV

OTR Transzformátor

          Tervezett 22 kV-os

Földkábel

          Tervezett 22 kV-os

Földkábel
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Baja - Csávoly 22 kV

Baja - Bácsborsód 22 kV
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